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Vodohospodariské inZzenyrské sluzby, a.s. {\\\g/_’//i
ZkuSebni laboratoF & 1213 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 ila/%\\m?
K¥iZova 47,150 00 Praha 5 KN *
Telefon: 251556459 Fax: 257182458 E-mail: labor@vis-praha.cz L1213

Zakaznik: Obec Svémyslice
Svémyslice &.p. 18
25091 Zelenet

Protokol o zkouSce ¢. 2021/2425

Misto odbéru: * Stredogesky kraj, Svémyslice, COV odtok, 2 hod. sm&sny vzorek,
Odbér provedl: zdkaznik Datum odbéru:* 29.07.2021
Pifjem provedI: Kosova Bohumila Datum pfijmu:  29.07.2021 Datum zahéjenf analyz: 29.07.2021

Klasifikace vzorku: voda - odpadni, (spla¥kov4, priimyslova) Datum dokonéeni: 03.08.2021

CHSK Cr 41 mgOo¥ *  £10% SOP16 ((“:SI 06

BSK 5 7.5 mgo21 +13% SOP 15 (CSN EN ISO 5815-1)
nerozpudténé latky susené (105°C) 13 mgl +12% SOP 19A (CSN EN 872)
N-NH4 0,39 mgl +10% SOP 3 (CSN ISO 7150-1)
N-NO3 4,7 mgl +10% SOP 6 (CSN ISO 7890-3)
celkovy fosfor 1,0 mgn +8% SOP 18A (CSN EN 1SO 6878)

Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou méFeni vyjadienou jako roziifena nejistota s koeficientem k=2 (pro hladinu vyznamnosti
95%). Uvadéna nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovaciho postupu.

Stanoveni nerozpuiténych latek bylo provedeno na membranovém filtru Millipore, porozita 0,45 pm.

** limitni hodnoty nejsou stanoveny

& Laboratof neruéi za informace dodané zakaznikem.

Laboratof je zpiisobil4 aktualizovat normy identifikujici zkuebni postupy.
Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorki uvedenych v tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty. Protokol miiZze byt reprodukovan
jeding cely, neaplny pouze s pisemnym souhlasem zkusebni laboratore.
Laboratof ruéf za kvalitu odbéru pouze u vzorkii odebranych pracovniky laboratofe (oznadeno Laboratof VIS) - informace o nejistoté
vzorkovaciho postupu poskytne laboratof na poZadani.
o S,
J/Q%s;sﬁﬁs kg ,,‘%;;»\

- Yy

«
o7 L WEBY, 3,
oA s &, de &
{ - ] ﬁ?z Mgr. Zemanova Jana
V Praze, 04.08.2021 v = zastupce vedouci laboratofe
&
Sy &
“mof &

&

Laboratorni informatni a manazersky systém ANA-LAB pro Windows Protokol: 2021/2425, strana: 1/1



