Vodohospodarské inzenyrské sluzby, a.s.

K¥izova 47, 150 00 Praha 5
Telefon: 251556459 Fax: 257182458 E-mail: labor@vis-praha.cz
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Zku3ebni laboratoF & 1213 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 ifa//"é\@*
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Misto odbéru:
Odbér proved!:®
Pfijem provedl:
Klasifikace vzorku:

Nazev rozboru

Zakaznik:

Obec Svémyslice

Svémyslice €.p. 18

25091

Zelened

Protokol o zkousSce ¢. 2021/4207

Stiedocesky kraj, Svémyslice. COV odtok, 2 hod. smésny vzorek,

zakaznik

Paznerova Eva Ing. Datum pfijmu:

voda - odpadni, (splaSkovi, primyslova)

Vysledek Jednotka

CHSK Cr 130
BSK 5 55
nerozpusténé latky susené (105°C) 94
N-NH4 29
N-NO3 < L0
celkovy fosfor 33

mg 02/]
mg 02/1
mg/l
mg/l
mg/l

‘m g/l

10.12.2021

Vypis limitni Nejistota

hodnoty **

Datum odbeéru:” 10.12.2021
Datum zahdjeni analyz: 10.12.2021
Datum dokonéeni: 15.12.2021
Zpracovano
méfeni dle metody
+10% SOP 16 (CSN ISO 6060)

=13 %
£12%

+ 10 %

+8 %

SOP 15 (CSN EN ISO 5815-1)
SOP 19A (CSN EN 872)
SOP 3 (CSN 1SO 7150-1)
SOP 6 (CSN ISO 7890-3)
SOP 18A (CSN EN 1SO 6878)

Vysledky zkou3ek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadienou jako rozsifend nejistota s koeficientem k=2 (pro hladinu vyznamnosti
95%). Uvadéna nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovaciho postupu.

Stanoveni nerozpusténych latek bylo provedeno na membranovém filtru Millipore, porozita 0,45 um.

** limitni hodnoty nejsou stanoveny

a

Laboratof je zptisobila aktualizovat normy identifikujici zkuSebni postupy.

Laboratof nerudi za informace dodané zakaznikem.

Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorkd uvedenych v tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty. Protokol miZe byt reprodukovan
jeding cely, nelipIny pouze s pisemnym souhlasem zkuSebni laboratofe.
Laboratof ru¢i za kvalitu odbéru pouze u vzorki odebranych pracovniky laboratofe (oznageno Laboratof VIS) - informace o nejistoté
vzorkovaciho postupu poskytne laboratof na pozadani.

V Praze, 15.12.2021

Laboratorni informaéni a manazersky systém ANA-LAB pro Windows

Lloith”

Ing. Zelni¢kova Miroslava
vedouci laboratote
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KFizové 47, 150 00 Praha 5 K 3
Telefon: 251556459 Fax: 257182458 E-mail: labor@vis-praha.cz L 1213
Zakaznik: Obec Svémyslice
Svémyslice ¢.p. 18
25091 Zelened
Protokol o zkousce €. 2021/4206
Misto odbgru: ® Stredocesky kraj. Svémyslice. COV ptitok, 2 hod. smésny vzorek,
Odbér proved!:® zakaznik Datum odbéru:® 10.12.2021
Pifjem provedl: Paznerova Eva Ing. Datum piijmu:  10.12.2021 Datum zahdjen{ analyz: 10.12.2021
Klasifikace vzorku: Datum dokonceni: 15.12.2021

Nazev rozboru

voda - odpadni, (splaskova, primyslova)

Vysledek Jednotka

CHSK Cr 720
BSK 5 310
nerozpusténé latky sudené (103°C) 460
N-NH4 95
N-NO3 < 1,0
celkovy fosfor 9.1

mg 02/1
mg 02/1
mg/l

mg/1

mg/1

mg/l

Vypis limitni Nejistota Zpracovino
hodnoty ** méfeni dle metody
£10% SOP 16 (CSN IS0 6060)
+13% SOP 15 (CSN EN 180 5815-1)
£12% SOP 19A (CSN EN 872)
+10% SOP 3 (CSNISO 7150-1)
SOP 6 (CSN IS0 7890-3)
+8% SOP 18A (CSN EN ISO 6878)

Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadienou jako roziifena nejistota s koeficientem k=2 (pro hladinu vyznamnosti
95%). Uvadéna nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovaciho postupu.

Stanoveni nerozpusténych litek bylo provedeno na membranovém filtru Millipore, porozita 0,45 um.

** limitni hodnoty nejsou stanoveny

a

Laboratof je zptsobila aktualizovat normy identifikujici zkusebni postupy.

Laboratof nerué¢i za informace dodané zakaznikem.

Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorkd uvedenych v tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty. Protokol miZe byt reprodukovan
jediné cely, netplny pouze s pisemnym souhlasem zkuSebni laboratofe.
Laboratof ruéi za kvalitu odbé&ru pouze u vzorka odebranych pracovniky laboratofe (oznaceno Laboratof VIS) - informace o nejistoté
vzorkovaciho postupu poskytne laboratof na pozadani.

V Praze, 15.12.2021

Laboratorni informaéni a manazersky systém ANA-LAB pro Windows

Ing. Zelnitkova Miroslava
vedoucel laboratofe
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